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                                                                      Wszyscy Wykonawcy             

                                           W związku z pytaniami Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki” Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.  Czy w zaprojektowanych instalacjach solarnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla rur miedzianych w postaci podwójnego elastycznego węża karbowanego DN16 ze stali nierdzewnej  AISI 316L w otulinie EPDM o grubości 13 mm i kablem do pomiaru temperatury?

Odpowiedź na pytanie 1: Dopuszcza się możliwość zastosowania rur ze stali nierdzewnej  AISI 316L o przekroju DN16 w otulinie EPDM o grubości 13 mm i kablem do pomiaru temperatury,  pod warunkiem spełnienia parametrów projektowych.
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